附件3

典型事故案例

	事故环节
	典型事故案例（简述）
	直接原因
	主要后果

	灌装/卸料
	安徽某公司（2025年），抽料时静电火花引燃吨桶内物料
佛山某公司（2020年），甲苯卸料时管道未深入桶底，液体喷溅产生静电引燃蒸汽
	液体高速冲击、喷溅产生静电积聚；塑料吨桶不导静电，静电无法有效释放
	火灾、爆炸、人员伤亡

	分装/倒桶
	西宁某公司（2024年），乙酸乙酯从塑料吨桶分装至金属桶时遇静电闪燃
上海某公司（2026年），正庚烷倒桶时，先放料后插入静电导除棒，产生静电引燃
	操作程序错误（如未先连接静电接地或接地无效）
	闪燃、流淌火、财产损失

	搬运/储存
	滁州某公司（2024年），叉车搬运时误操作导致吨桶破损，酮类物料泄漏遇火花爆燃，吨桶随意存放在车间或消防通道，事故时加剧火势蔓延
	搬运碰撞导致泄漏；吨桶存放不当，无防泄漏措施，阻碍应急通道
	爆燃、火灾、人员伤亡


